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1 . Comunidad Autónoma

1 . Disposiciones generales

Consejería de Industria, Trabajo y Turismo

1 5072 Correcc ión de error en la pub licación de la
Orden de 21 de junio de 1996, por la que se
autorizan nuevas tar ifas del servicio de agua
potable en A lhama de Murcia .

' Advert i do e rr or en la publicac ión de la Orden de 2 1
de junio de 1 996 (inserta en e l "Bolet(n Ofic ial de la Re-
g ión de Murc ia" número 163 de l día 15 , pági na 7.789)
po r la que se auto rizan nuevas tarifas del se r v i c io de agua
po tab le en Alhama de Murc ia, se rec tifica en la forma si-
guiente :

Disposic ión primer a; apartado 2 : Bloque único in -
dustri a l (ptasJm3) : donde dice 1 .07 1 , debe decir 90 .

Mu rc ia, 1 0 de octubre de 1 996.- El Consejero de
Indust ria, Trab ajo y Turismo, José Pablo Ruiz Abellán .

En su virtud y, a propues ta de la D irecc i ón General
de Industria, Energía y M i nas ,

DISPONGO :

Artículo 1 .°

Los t i t u lares de l as instalaciones e l éct r icas de los l o-
cales de espectáculos y de reunión y de los establecimien-
tos san itarios, a los que se refiere el apa rtado 2 de la Ins-
trucción Téc nica Comp lementaria MIE- BT-042 de l Re-
g lamento E lect ro t éc nico para Baja Tens ión, aprobado por
Decreto 24 1 3/73, de 20 de septie mbre, como l ocales de
púb lica conc urrenc ia , debe rán te ner las instalaciones eléc-
tricas de l os mi smos en a d ecuad o estado de func io-
nam i e n YO, mediante operac iones de manten imien to genera l
❑evadas a cabo p o r Empresas Mantenedo ras de Ins t ala-
c iones Eléctricas de B aj a Ten s ¡ ón .

Artículo 2. "

15073 ORDEN de 22 de octubre de 1996, de la
Consejer ía de Industria, Trabajo y Turismo,
sobre mantenimiento e inspección periódica de
instalaciones e léctrica s en locale s de
espectáculos, de reunión y sanitario s.

La In s t rucc ión Técn ica Cqmplemen[aria MIE -BT -
042 de l Reglamento E lectrotécnico para Baja Tensión
aprobado por Dec re to 24 1 3/73, de 20 de septiembre, es-
tablece que l as in s talaciones e léc tricas en locales de pú-
blica concurrencia deberá n ser r ev isadas anualmente por
in s taladores au torizados que extenderán un boletín de re-
conocimiento, cuyo modelo será aprobado ofic ialmente .

I g ualmente di spone que las in s talac iones en serv ic i o
se rán in specc i onadas po r la Administración, s iempre que,
por causa justificada y e n evi tación de pos ibles pe ligros,
juzgue oportuna y necesaria esta rev isión .

A los efectos se ñalados en e l ar tícu lo an terior, ten-
drán la con s iderac ión de Empresas Man tenedoras de Ins-
talaciones Eléct ricas de Baja'C e n s i ó r, las pe r sonas fís icas
y jurídicas q ue reúnan la condición de ser entidades insta-
ladoras auto ri zadas, de acuerdo con la Instrucción "I'écni -
ca Complementa ria MIE-BT-040- 1 de l Reg l amento Elec-
trotécnico para Baja Tensión , que se ha llen en posesión
del correspondiente Documento de Calificación Emp resa-
ria l de Empresas Instaladoras Eléc tricas, y que estén ins-
critas en e l Registro Espec i a l de Empresas Mante nedoras
de Insta laciones Eléc t r i cas de B aja Tensión a q ue se refie-
re el artículo siguien te .

A los efec tos de esta disposic ión , se consideran l o-
ca les de púb lica concurre n c i a los espec i ficados en el
Anexo 1 de es ta Orde n , y, en genera l , los comprendidos
en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-BT-025
del Reglamento E lec tro técnico par a B aja Ten s ión .

La experie n c ia acumulada desde la entrada en v igo r
de l c itado Reg lamento hace aconsejable que la actuación
de los ins t a lado res autorizados se traduzca además en un
seguimien to con t inuado del estado de conservac ión de las
in s t a lac iones sujetas a revis ión , mediante operaciones de
manten im i e n to gener al que per m itan detec tar las defic ien-
c ias d irectamen te r e lac ion a das con las condiciones de se-
guridad

Resu l ta evidente, por otra parte, que las instalac io-
nes eléctricas en lugares de pública concurrencia compor-
tan, deb ido al uso generalizado de los locales po r terce-
ros, un riesgo añadido en caso de accidente que justifica
so bradamente la func ión de inspecc i ón periódi ca de la
Administrac ión competente .

Artículo 3.°

En los locales de reun ión cuya potenc i a instalada au-
torizada n o sea su perio r a 10 kw o c uando se trate de lo-
cales comerciales o de oficinas con una potencia i n s ta lada
au t orizada no superio r a 50 kw, podrán real i zar las ope-
rac iones de man ten imiento l as Empresas Man tenedo r as
de In s talac iones Eléc tricas de Baja Tensión au tor izadas
que sean a su vez empresas insta ladoras e léc tricas autori-
zadas, aun cuando no d i spongan de personal con t itu lo
faculta tivo en plantilla .

En los demás casos, y co n carác ter ge ner a l , las ope-
raciones de mantenimiento deberán rea lizarse por Emprc-
sás Man tenedoras de Insta lac iones E l éc tricas de Baja
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Tensión autorizadas, que sean a su vez empresas instala-
doras eléctricas autorizadas, y que dispongan de personal
con título facultativo en plantilla, con dedicación parcial
(media jornada) o total (jornada completa) .

La ac redi tación de Empresa Mantenedora de Instala-

c iones E léc tricas de B aja Te ns ión autorizada se efec tuar á

med i ante certificación de Inscrip c ión e n e l Registro Espe-

c ial de Empresas Mantenedora s de Instalaciones Eléctri-
cas de B aj a Ten s ión , que se c rea a tal efecto en la Direc-

ción Gene ral de Industria, Ene rg ía y Minas .

Para la obtenc ión de l a inscripc ión en e l Reg i s tro
Espec i a l de Empresas Mantenedoras de Ins talac iones

E léctricas de Baja Ten s i ón será necesaria la prev ia ins-
c r ipc ión en e l Registro Indu s trial , para lo que deberá
acredi tarse sufi c i entemente la di sponibilidad por la Em-

presa inte resada de los medios técnicos re lacionados en e l

Anexo II de es ta Orden, en lo que se refiere a su mencio-
nada act iv idad de man tenimiento .

Artículo 4. °

En func ión de la naturaleza de los locales y es table-
c im ientos para cuyo mantenimiento es tén autorizadas y
de los medios técnicos de que deben di sponer, se estable-

cen los s iguientes tipos de Empresas Mantenedoras de
Instalac iones Eléctricas de Baja Te nsión .

Tip o de e mp resa m anlened o ra Aledios Téc nicos de que Locales y Eslablecimientos

de ins tala ciones eléetrice s de B.T . deben disponer que pueden mantener

F M EBT- R E f Remlón y Auxx o IL I Loca les de R euni ó n y

especideoluxl Fspecr&eulas

EM&B FRES I R au nión_ A n ems II .I y 11 2 Locales de reu ni d n y es p ec-

Gspettáailoa y Sunimrias) t5culos y eslablec i mi em os
sani tariu s

Artículo 5 . °

E l serv icio de mantenimiento de las instalacione s
eléc t r icas de los locales de pública co ncurrenc ia a que se
refi e r e la presente Orden , debe rá ser contratado po r e l ti -
t ul a r de l a in s talac ión con una Empresa Man tenedora de

Insta l ac iones Eléc tricas de Baja Ten s ión de acuerdo con
la po [encia insta lada autorizada e n el es t ablecimiento de
que se trate y con la natura leza de l mi smo

. A estos efect os la Direcc ión Gener a l de Indu s tria ,
Energ ía y Minas podrá facilitar los listados de las Empre -
sas con capac idad para efec tuar e l mantenimiento .

Los con tratos se fo rm a lizarán por periodos anuales,
prorrogables po r acuerdo de las partes . La contrapresta-
ción económ ica a sa ti sface r por las tareas de con se r va-

c ión y mantenimiento se podrá determinar e n func ión de
los KW de la ins ta lac i ón . En t al sentido las empresas
man t ene doras autor izadas debe r án con s ignar en dichos
con tratos e l precio por KW y año estipulado y los crite-
rios para su actual izac ión .

Los estab l ec im ien tos i nclu idos en e l Anexo I de es ta
Orde n , cuya puesta en func i onamiento sea posterior a la
entrada en v igor de la p resente Orden , prev iamente a su
pues ta e n servicio, acredita rán ante la Dirección General

de Industria, Ener g ía y Minas que di sponen de cont rato

de man tenimiento suscrito con Empresa Man tenedo r a de

Instalaciones E léctricas de Baja Tens i ón .

Artículo 6 . °

E l número de loca les y /o establec imien tos de los

comprendidos en la presente Orden cuyas instalaciones
e léc tri cas podrá mantener una Emp resa Mantenedora que

venga ob ligada a di sponer de persona l con título faculta-

tivo, no podrá exceder de 50, en el caso de conta r con téc-

nico titulado a jornada completa, ni de 25 en e l supuesto

de contar con técnico titulado a media jornad a . El mi smo

c r i ter io reg irá para la s Empresas Mantenedoras que ven -

gan obligadas a dispon er de instalador autorizado .

Pa ra s upera r es tas c ifras las Emp resas Man-

tenedo r as debe rán ac red i tar ante l a Direcc ión Gene ral de

Indu s tria, Energ ía y Minas, median te los bo l e tines TC 1 y

TC2 de cotización a la Segurid ad Socia l , que d isponen en

plantilla, además de titulado faculta tivo o instalador auto-

rizado, en s us respectivos casos, de un ope rario con cate-

goría de Oficial 1° a jornada comple[a , por cada 50 loca-
les y/o establecimientos o fracción que exceda de los p r i-
meros .

Artículo 7 .°

Las comprobac iones de manten imiento a realizar por

las Empresas Mantenedo ras se r án l as que se indican e n el
Anexo III de esta Orden .y se efectuarán al me nos una vez
cada se is meses, s in perju ici o de las que proceda real iza r ,
de acuerdo con la periodic idad indicada en dicho Anexo o

en la s normas específicas que en cada caso r esu lten de

aplicación, debiendo proceder, de acuerdo con el titular
de l a insta l ac i ón , a subsanar las anoma lías encontradas .

Anualmente extenderán u n bo l etín de reconocimiento

de las ins talaciones seg ún e l mode lo de l Anexo IV , que
será fac ilitado po r la Direcc ión Gene r a l de Indu s tria,
Energía y Minas. En dicho bo let ín que ha de ser suscrito

po r e l facultativo o instalador de l a Empresa Mantenedo-
ra se hará cons t ar la adecuación de las in s ta lac iones a los
preceptos del Reglamento Electro técnico para Baja Ten-
s i ón que sean de aplicac ión , a las Instrucciones Técnicas

Complementarias, y a l as normas UNE de obl igado cum -

plimiento, as í como l as modif icaciones que hubie r a n dc
realizarse cuand o, a juicio de la Emp resa Mantenedo ra,
no ofrezcan las insta l ac i ones las debidas garan t ías de se-
g uridad .

El bol etín de reconocimiento anua l , extend ido por
tr iplicado, se presentará en la D irecc ión Gene r a l de In -
dustria, Ene r g ía y Minas para su oportuno con tro l , que-
da ndo uno de los ejempla res archivado en dicho Cen tro
Direct ivo y devo lv i éndose l os dos restantes para la Em -
presa Ma nt enedora y pa ra el titular de l a ins ta l ación .

Artículo 8 . "

Las Empresas Mantenedo r as q ue hayan contratado
e l mantenimiento de las i n s talac iones eléctricas en loca les
de pública concurrencia, tendrán la con s ide rac ión de res-

ponsables del c itado mant enim iento, v iniendo obligadas a :

a) Interrumpir el serv i c io a l a in s talac ión cuando se
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aprecie riesgo grave de accidente, hasta que se efectúe la
necesaria repa ración , comunicándo lo po r escrito a la Di -
recc ión Genera l de Indu s tria, Energía y M in a s, de acuer-
do con lo dispuesto en e l Artículo 26 del Reglamento
E lectro t écnico para Baja Ten s ión .

b) Poner en conocimiento de la Dirección General de
Industria, Ene rgía y Minas, po r escrito y de form a inme-
d i ata, cualquie r accidente que se produzca y a mante ner
interrumpido e l func ionamiento de la ins talac ión hasta
que, previos los reconocimientos y pruebas pe rtinentes, lo
autorice dicho Organi smo .

c) Reg istra r y anotar l as fechas de v i s ita, e l resulta-
do de las comprobac i ones y rev i s iones y las inc idenc ia s
que se co n s ideren dignas de men c ión en un Libro d e Re-
g is tro de Mantenimi ento y R ev is ión de In s ta lac iones
Eléctricas de Baja Ten s ión, que deberá conse rvar e l titu -
l ar de la instalación a dispos i c ión de l a Direcc i ón Gene ral
de Industria, Ene r g ía y Minas y de Ia Entidad de Inspec-
ción y Control Reg l amentario ( ENICRE ) . Dicho lib ro
será facilitado por la empresa mantenedora autorizada se-
gún mode l o que será ap robado por e l c i tado Centro Di-
rectivo .

d ) Atender los r equerimien[os del titular de l as i n s t a-
l aciones para correg i r las averías que se p roduzcan en e l
serv i c i o eléctrico .

e) Poner en conocimiento de l ti tula r, po r esc rito, las
defic ienc i as de l a insta lac ión que afec t e n a la segurid a d
de las personas o de las cosas, a fi n de que sean subsana-
das e n el menor plazo de tiempo pos ible .

t) Remitir a l a Direcc i ón Gene ral de Indu s t r ia, Ener-
gía y Minas un listado de los contratos de mantenimiento
en v igor cada vez que se produzcan altas o bajas, pud ien -
do hace r constar, además, cuantas obse rvac iones estimen
pertinentes .

Artículo 9 . °

Artículo 1 1 .

La inobservanc i a de las obl igaciones q u c l a presente
Orden impone a]as Empresas Mantene doras de las In s t a-
l ac iones E léc tricas de Baja Ten s ión en locales de pública
concurrencia será sanc ionado de con fo r m idad con lo es t a-

blecido en la Ley 2 1 /1992, de 1 6 de ju l io, de I ndu s tria y
40/1994 .

Artículo 12 .

Las insta laciones eléctricas de baja tensión de loca-
les de públ ica concurrencia no inc luidos en e l Anexo 1 de
l a presente Orden , d ebe rán ser rev isadas anu al mente po r
Empresas Mante n edoras autorizadas e inscritas en la Di -
recc ión Ge ne ral de Industria, Energía y Minas . D ichas
empresas vendrán obligadas a cumplimen t a r el bo letín de
reconocimien to en la forma que establece e l art ícu lo 7 .

Art ículo 13 .

Co n el fin de hacer efect i vo un adecu ado contro l del
estado de conservación de todas las instalaciones eléctri-
ca s de baja ten s ión de los l ocales d e púb l ica con c u rren -
c ia, y de conformida d con lo di spuesto en los apart ados
I .° y 3 .° de la Instrucción Técn ica Complementa ria MIE-
BT-042 de l Reglamento Elect ro técnico pa r a Baja Ten-
si ón , los ti tula res de las in s t a lac iones e léc tricas d e los lo-
ca les de púb l ica concurrencia re l acion ados en e l Anexo I
de esta Orden, y cuya potenc i a insta l a da auto ri zada so-
brepase los 50 KW , deberán solic i tar de una Ent idad de
Inspecc ión y Contro l Reg lamen tario (ENICRE) autor iza-
da por la Direcc i ón Gene ral de Industria, Energ ía y Mi -
nas en el campo de Reglamentación E l éc trica, una in s pec-
ción peri ódica cuatriena l , al menos, de sus insta l ac i ones,
inc luidos l os establecimientos san itar i os con ten iendo
UVI's y qu irófa nos con cua lquier potencia eléctrica .

Dicha inspección periódica podrá tamb i én ser real i -
zada por las ENICRE's a requeri iniento de la D irecc i ó n
General de Industria, Energ ía y M inas .

Lo di spues to en e l art ículo anteri or se entenderá s in
perjuicio de las obl igac iones que en todo caso incumbe n a
l os t it u l ares de las instalaciones de los locales de públ ica
conc urrenc ia, relativas a l buen uso de su s instalac iones
e l éc tricas y a la obl igac ión , por pa rte de los mi smos, de
tene r pennanentement e las instalaciones eléctricas e n ade-
cua do estado de segu ridad y func ionami ento .

Artículo 10 .

El incumplimiento po r parte de los titular es de l as
ins talaciones eléctricas a las que se re fiere la presen te Or-
den de l a ob ligac ión de con tra t a r el man tenimiento de las
mismas, en tanto que con stituye una medida específica de
evitación de riesgo, será cali ficado, de acuerdo con lo dis-
pues to en el v igente Reg lame nto E lectro técnico para Baja
Ten sión, como defec to mayor, dando luga r a las acc i ones
administrativas recog idas en e l pto . 2 .1 .2 de l a ITC-MIE-
B T-043 en un plazo de 2 meses a par tir de la comun ica-
c i ón alin[e resado, y sancionado conforme a lo di spues to
en el Título X de l a Ley 40/ 1 994, de 30 de diciemb r e, de
Orde nac ión de l S istema Eléctrico Naciona l .

Hl ind icado plazo de cuatro años deberá con tarse
desde la fecha de autorizac ión e inscripción en la Direc-
ción Gene r a l de Industria, Energía'y Minas, de las corres-
pondientes instalaciones

. Sihubie ran transc urrido inás de c u a tro años des de l a
au torizac ión e i nsc ripción de las in s ta l aciones, la primera
in spección periódica se real izará en las s igu ientes fechas :

- En estab lec im i en tos san itarios, antes de 6 meses

desde la entrada en v igor d e la presente Orden .

- En e l res to de l os locales de pública concurrencia,
antes de los 9 meses desde la entrada en vigor de la pre-
sente Orden .

Artículo 14.

Las comp robaciones a rea l izar por l as EN ICRE's en
las in s pecc iones periód icas c uatrienales se rán las in dica-
das en el Pro tocolo Unificad o de Inspección q ue será
ap robado por la Di recc ión Ge nera l de I ndus tria, Ene rgía
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y Minas y que, como mínimo, inc lu irá los puntos señala-

dos en el Anexo V de esta Orden , de acuerdo co n el Re-
glamento Electrotécn ico para Baja Tensión e Instruccio-
nes Téc nicas Comp lementarias, así como con las di ree tri -
cos que a tal efec to det erm i ne el ci tado Ce n tro Direct ivo .

Artícul o 15.

Empresa Mantenedora encargada del man [eniin iento o rev i -
s ión y a la Dirección General de Industria, E nergía y Minas .

La citada Dirección dic tará en el plazo de d iez días,
a con tar desde la recepc ión de l a comuni cación de l a
EN ICRE, resol u c i ón mo tivada confirmando o levantando
La paralizac ión y la no tificará a l os interesados a los efec-
tos oport unos .

En las Actas a extende r de la in spección periódica
realizada por la ENICRE se hará co n sta r e l resu l ta do de
cada p unto de in s pección , indicándose c laramente las de-
ficiencias encon tradas, su si tuación y su tipificación, se-
gún lo d ispues t o en la ITC-MIE-BT-043 de l Regl amento
Electrotécnico pa r a B aja Ten s i ón . Dichas Actas serán
suscritas po r e l Ingeniero o Ingeniero Técnico autorizado,
en e l campo reglamen tario E l éctrico de l a ENICRE .

Artículo 16 .

El func ionamiento de las EN ICRE's autorizadas en
e l campo de l a Reg lamentac ión Eléctrica es tará so me t i do,
en todo momento, a ] o dispuesto en e l R . D . 1407/1987,
de 13 de nov iembre, po r el que se regulan las Entidades
de Inspecc ión y Contro l Reg l amenta rio en ma teria de se-
gu r idad de los productos, equipos e instalac iones indus-
triales y, en todo caso, a l o establec ido a tal efec to en la
Ley 2 1 / 1 992, de 16 de ju l io, de Indu s t ria .

Artículo 17.

1 .- Las inspecc i o nes periódicas se efectuarán s iem-
pre en presencia del in s talado r autor i zado o t écnico facu l-
ta tivo de l a Empresa Manten edora encargada de l mante-
nimien [o o revis i ón, el cua l fac il itará la realizac ión mate-
rial de las pruebas y a s u vez firma rá el enterado e n el
ac t a de in s pecc ión periódica que al efecto se ex tienda .

2 .- E l modelo oficia l de ac t a de inspecc i ón pe riódica
se rá aprobado por la Dirección Gene r a l de Industria,
Energía y Mi nas en e l contexto de l Pro toco lo Unifi cado
de Inspección . En e lla se hará referenc i a a las comproba-
ciones bás icas a real izar y a los defec tos de la in s talac i ó n ,
calificándolos como críticos, mayores o meno res, desde e l
pun to de v i sta de la seguridad de las in s t a laciones frente a
los u suar i os, de acue rdo con el Reglamento E lec tro técn i -
co para Baja Tensión, In strucc ión Técnica Complemen -
taria MIE-B T-043, la Gu ía de Defectos en locales de pú-
bl ica conc urrenc ia establecida en e l Anexo VI de es ta Or-
den , y las direc trices que a ta l efec to determine la Direc-
ción General de indu s tria, Energía y Minas .

3 .- La EN ICRE hará llegar una copia del ac ta de la
in specc ión periód ica a l titu lar de la ins t a lac ión, a l a em-
presa mantenedora encargada del mantenimien to o re-
vis i 6n y a l a D irecc ión Genera l de Ind u s tr ia, Energía y
M inas .

Artículo 18 .

1 . Cuando en la in specc ión peri ódica de una insta la-
c ión Eléctrica de baja tensión se enc u entren defectos cali -
ficados como críticos, la ENICRE procede rá a dejar fuera
de serv i c i o l a parte de la instalación de fec tuosa, comuni -
cándose este extremo, e n el m i smo d ía, al titu lar, a l a

2.- Para l a puesta en servic io de la instalación para-
lizada, será necesaria la emi s i ón de una nueva acta favo-
rable de la ENICRE, p revia comunicac ión de l a subsana-
c ión d'e los defectos po r parte de la Empresa Mantencdora
e nca rgada del mantenimiento o revi s ión .

En dicho caso, e l expediente re lativo a la inspección
periódica no secon s ide rará terminado en tanto no se ex-
tienda por l a m i sma EN ICRE l a correspondien te acta de

subsanación de defectos, prev ia vis i ta de inspecc i ón rea l i-

zada con tal objeto .

Artículo 19 .

1 . S i de l a in spección per iód ica resulta n defectos
mayo res, se concederá en el acta, a ltitu lar de l a in s tala-
ción , un plazo máx imo d e dos meses pa r a proceder a su
corrección, not ificándo lo a la Empresa M an tenedora e n -
cargada de l mantenim ien to o rev i s i ón .

2 . La sub sanac ión de los defectos mayores se acre-
d i ta rá an t e la EN ICRE med iante certificado de la c i tada
Empresa Mante nedora .

En d icho caso, el expediente relativo a la inspecc ión
periódica no se con s iderará terminado en tan t o no se ex-
tienda por la ENICRE la cor respond ien te acta de subsa-
nación de defectos, previa v isi ta de inspección rea l izada
con ta l objeto

. 3. Tra n sc urrido e l p lazo concedido s in ha berse sub-
sanado las deficiencias, la EN IC RE quedará hab ilitada
para dejar fuera de serv i ci o l a parte de la instalación de-
fec tuosa. Dicha medida debe rá comunicarse al titular de
la instalac ión, a la Empresa Man tenedora enca rgada de l
man ten im i e nto o rev is i ón y a l a Dirección General de In-
dustri a, E nerg ía y Minas, la c ua l deberá actuar en los tér-
minos señalados en el artículo 18 .1 de la presente Orden .

4 . Cuando se haya procedido a la desconexión tota l
o parc i al de l a instalación, por no habe rse cor regido los
defec tos mayo res e ncon trados, su pues ta en ma rcha re-
quer irá e l in i smo procedimie n to descr ito en el art í culo 1 8,
pun to 2 .

A rtículo 20 .

I . S i de l a inspección per iódica resultan defectos
menores, se concederá en e l acta al t itu lar de la instal a-
c i6n un p l azo máximo de 4 meses para proceder a su
co rrección , no t ificá ndo lo a la Empresa Mantenedora en-
ca rgada de l mantenimiento o rev i s ión .

2 . La comprobac i ón de q ue los dcfectos me no res
se h a n subsanado se hará co nstar mediante cert ificado
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de l a Empresa Mant e n edora enc argada de l mante-

nimien to o rev i s i ó n .

ANEXO 1

Artícul o 21 .

En el acta de inspección perió d ica que realice la

ENICRE se harán constar, e n s u caso, las modificaciones

de la instalación que resulten necesa ria s para la subsana-

ción de defic ien c ias, y las que resulten técnicamente

aconsejab les para mejorar su seguridad .

Ar tículo 22.

Las ENICRE's pondrán a dispos ición de la Direc-

ción General de Industria, Energía y M inas todos los da-

tos reg i s trales y estadísticos que le sean solic itados, y lle-

varán un Regi s tr o de Insta laciones en el qu e figuren todos
los locales de pública concurrencia con los datos funda -
mentales de cada uno, inspecc iones generales periódicas

efec tuadas e inc idenc ias surg idas en su funcionamiento .

Igualmente mantendrán un archivo conteniendo la docu-

mentación generada en el curso de sus actuaciones .

Artículo 23 .

Con independencia de todo lo señalado anteriormen-
te, los servicios técnicos de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, en cualquier momento, de ofi-

cio o a ins tancia de los interesados, podrán realizar las

inspecciones periódicas que consideren oportunas, a fin

de supervi sar las actuaciones de las ENICREs, dé las

cuales se emitirá un informe que recogerá los incum-
plimientos que se detecten, los cuales, en su caso, se san-

cionarán de acuerdo a lo previsto en la Ley 21/1992, de

16 de julio, de Industria .

Dispos ición transitoria

Los titulares de las in s talaciones eléctricas ya en ser-
v i c io vendrán obligadas a s uscribir el contrato a que se
ref i e re e l artículo 5 .° en e l plazo de seis meses a contar
desde la entrada en vigor de esta Orden .

Di sposición fina l p rimera

Se fac ulta al Director Genera l de Industria, Energía
y Min as par a dictar las di spos ic ione s y adoptar la s medi -
das que fueren necesarias para el desarr o llo y aplicación
de lo di spues to en es ta Orden .

Dispos ición final segunda

LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

I.1.- Locales de espectáculos

CINES

- Salas de Proyecc ión en loca les ab i e rtos o cerrados .
-' Aa [oc ines

. -Mini c ines .

TEATROS

- Teatros fijos o ambulan tes en l oca les abiertos o

cerrados .

AUDITORIOS

- Sa las de conc i e rtos .
- Sala s de conferencias .

- Estudios de Radio .

- Estudios de Te lev isión .

SALAS DE FIESTA CON ESPECTÁC ULOS

- Sa l as de fies ta con espec táculos en rec intos abier-
tos o cerrados .

PARQUES DE ATRACCIONES Y FERIAS FIJAS

- Parq ues acuáticos .
- Ferias de exposiciones .
- Parques infantiles .
- Parques de atracciones .
- Parques de espectácu los .
- Zoológicos .

ESTADIOS Y PABELLONES DEPORTIVO S

Campos de fútbol .
Po lideportivos .
Pi s tas de Patinaje .
Pistas de atletismo .
Ve lód romos .

HIPÓDROMOS Y CANÓDROMO S

PLAZAS DE TOROS Y CIRCOS

Plazas de t oros .
Ci rcos .
Carpas de exposiciones .

1 .2 .- Locales de reunión

La presente Ordén entra rá en vi go r el d ía siguiente CENTROS DE ENSEÑANZA
a l de su publicac ión e n e l "Bo le[ín Ofic ial de la Reg ión de
Mur c i a". - De Educac ión Gene r a l B ás ica .

- De Educación Preesco lar .

Murc ia, a 22 de octubre de 1996 .- E1 Consejero de - De Bachi l lerato, Formac i ón Profesional y Orienta-

Industria, Trabajo y Turismo, José Pablo Ruiz Abellán ción Un ive rsita ria .
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- De Educac ión super ior.
- De en seña nza de formac ión y perfecc ionamiento

profes ional supe rio r y no superio r .
- De en se ñanza de conducc i ón de vehículos terres-

tres, acuáti cos, ae r onáuticos, e tc .
- De i d iomas, corte y confecc ión, mecanografía, pre-

paración de exáme nes y opos i c iones .
- Guarderías y jardines de in fanc i a .
- Centros de educación especial .

IGLESIAS

- Autoserv icios .

- Hamburgueserías, pizzerías, e t c .

CAFÉS Y BARES

- Cafeterías .
- Ba res .
- CerSecerias .
- Bodegas .
- Qu ioscos, barracas, los s ituados en me rcados, pla-

zas abastos a l aire libre en la v í a pública o jard ines .
- Chocolaterías, heladerías, horcha terías .

- Iglesias .
- Catedra l es .
- Ermi tas .
- O tros cen t ros de reunión pa ra prácticas re lig iosas .

SALAS DE CONFERENCIAS

- Sa las de confe renc ias .
- Au las de Cultura .

SALAS DE BAILE

- Sa las de ba ile s in espec táculos en rec in tos abiertos
o ce rrados

. CLUBS

C lub s Soc iales .
C l ub s Recrea t ivos .
Cl ub s De portivos .
Pue rtos Deport ivos .

DISCOTECAS

- D iscotecas s in espectáculo, en rec intos abiertos
cerrados .

- Pub s .

HOTELES

- Hoteles y mo te les .
- Hosta l es y Residenc i as .
- Pen s iones .
- Fondas y Casas de Huéspedes .
- A par ta ho t e les .
- A lojamientos turísticos ex trahoteleros .
- Paradores

. - Coleg ios Mayores .
- Res idenc ias de estudiantes .
- As ilos y Res idenc ias de la Tercera Edad .
- B a lnear ios .
- Casas de albergue .

CAMPING S

- Campings y campamen tos .

RESTAURANTES

Restauran tes .
Mesones .

BIBLIOTECAS

- B ib l iotecas .
- Videotecas .

= Hemero tecas .

MUSEOS

- Museos .
- Salas de Expos i c iones .
- Galerías de A rte .

CAS INOS Y B INGOS

- Cas inos .
- Bingos .
- Sa las de máquinas de premio .
- S a las d e máqu inas rec reat ivas .
- S a lones de juego .

G IMNASIOS

Gimnasios .
Saunas .
Salas con mesas de gi mnas ia p asiva .

PISCINAS

- P isc inas Púb l icas .

FRONTONES

- Frontones .
- Canc has de po r tivas cub ie rt as .

BOLER AS

- Bo l e ras bow l ing .
- Bole ras americanas .
- M i ni-gol f .

CAMPOS DE TIRO

AEROPUERTOS

ESTACIONES DE VIAJEROS

- Estacio nes de ferrocarril .
- Estac iones de autobuses .
- Es tac iones marítimas .
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ESTAC IONAMIENTOS PÚBLICOS

- Aparcamientos delim i tados .
- Aparcamientos subterráneos .
- Edifi c i os de aparcamientos .

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

- Farmac ias .
- Ópticas .
- Ve n ta de confección , me rce r ías .
- Droguerías y perfumer ías .
- Le ncerías

. -Venta de artículos de alimentac ión .
- Hiperme rcados .
- Cent ros Come rc i a les .

Venta de artículos de piel .
- Venta de muebles y accesorios .
- Ven ta de e lectrodomésticos, electrónica y alta fidelidad.
- Es tancos

. - Peluquerías e institutos de be lleza .
- Agencias de v iaje .
- J oyerías, relojerías, platerías, bi suterías .
- Artículos de rega l o .
- Papelerías, lib rerías .
- Eco n omatos y coope rativas de con sumo .
- Conces ionarios de veh ícu los .
- Fotografías, fotocopias .
- Ju gue terías

. -Venta de artículos de deporte .
- Venta de artículos informá ticos y equipamientos de

o fic inas .
- Inmobiliarias .
- Panaderías, bo l ler ías y confiterías .
- Accesorios de vehículos .
- Tiendas espec i a lizadas .
- Fe rreterías y menaje .
- Tiendas con expos i ción .

MERCADOS

- De serv ic i os mecanog rá ficos, taq u i gráficos, de
reproducción de esc ritos, planos y documentos .

- De custodia, seguridad y protecc i ón
. -De recadería.

- De co l ocac ión y suministro de personal .
- De gestión administrati va .
- De Agentes de l a Propiedad Indu strial y de la Pro-

p i edad inmob iliaria. Ges t o res Administrativos . Ad minis-
trado r es de F incas . Intermediari os en l a promoc i ó n de
edi ficaciones . Habili tados de Cl ases Pas ivas . G rad uados
Soc iales . Agentes de Aduanas .

- De Abogados, Procuradores, No tar ios y Reg is-
[rado r es .

- De Eco nomistas . In tendentes y Profeso res Mercan-
tiles . Pe ritos Mercan t iles . Diplonrados en C ien c ias Em -
presa riales. Corredores de Co merc i o . Aud itores y Censo-
res Ju rados de Cuentas y Ges to res Admini strativos .

- De de tec tives pri vados .
- De traduc t ores e intérpretes .
- De médicos de medicina gener a l ' y espec i ali s t as .
- De natu rópatas y acupu n tores .
- De Organismos Púb l icos de la Ad m inistrac ión

Central , Autonómica y Munic ipal .
- Comisarías .

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

1 .3.- Es tablec imientos sanitar ios

HOSPITALES

- Hospi ta les C lín i cos .
- Hospi tales Univer s itarios .
- Hospitales In fanti les .
- Hospitales Psiquiátricos .
- Po lic línicas

. - Centros de As i s tenc i a H osp italaria .

SANATORIOS

- Mercados abiertos o ce r rados .

BANCOS

- O fic inas ba ncarias .
- Ofic inas de Cája s de Ahorros .
- Ofi c in as de otras In s tituciones Financi e r as .
- Oficinas de entidades de redescuento y crédito .
- Oficinas de entidades de a rrendamien to financ iero .
- Ofic inas de en t idades de cambio de moneda.

OF ICINAS

- De entidades asegurado ras .
- De promoc ión inmobi l i ari a .
- De se r v icios jurídicos .
- De se r v icios financieros y co ntab les .
- De se rvic ios técnicos (Ingeniería, Arquitectura, Ur -

banismo, Di seño, etc .) .
- De servicios de pub licidad, relac i ones públicas y

s i m ilar es .
- De estudi os de me rcado .

- Centros de Sal ud Comun itarios .
- C l í nicas P ri vadas .
- Casas de Reposo .
- Centros de Re h abili tac i ón .
- Maternidades .

AMBULATORIO S

- Cen tros de Sa l ud .
- Ce n tros de As i ste n c ia Primaria .
- Ce n tros Comarca les .
- Centros Psicosociales .
- Centros de Especia lidades .

ENFERMERÍAS

Centros de Soco r ro .
Cent ros de Análi s is Cl ínicos .
Clínicas de Es tomato logía y Odo n to logía .

TANATORIOS



Página 11586 Marte s,Z9 de octubre de1996 Número 252

ANEXO II

RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS DE LAS

EMPRESAS MANTENEDORAS DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS DE BAJA TENSlÓN

ANEXO III

PROCEDIMIENTO DE REV/SlÓN
Y MANTENIMIENTO EN LOS LOCALES

DE ESPECTÁCULOS, REUNIÓN
Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

11.1 .- Locales de reunión y espec táculos

- Analizador registrador de energía trifá s ico (kW
V,I, cos fi) .

Medidor de a i s lamiento; que proporcione en vac ío

una tensión de hasta 500 Vcc con una corriente de 1 mA,

según UNE 20 -460-94 .
- Te lurómet ro .
- Equipo verificador de la sen s ibilidad de di sparo de

los interruptores di ferenc iales: según UNE 20-383 -75 que
veri fiquen la característica intensidad- tiempo .

- Pinza amperimétrica : capaz de medir ha sta 1 000 A .

- Luxómetro : con error máximo +/- 15% en la medi -
c ión de 1 lux; con filtro co rrector pa ra adaptar su sens ibi-

lidad a l a del ojo humano ; con di s pos i tivo de bloqueo del

va lor leido o lec turá v i s ible en la oscuridad .

- Multíme tro para medic iones de tens iones e inte nsi-
dades en c .c . y c .a . : que mida e l valo r e ficaz ( r . m .s .) ; c a-
paz de medir entre otros hasta 20 A .

- Medidor de las tens ion es de contacto aplicadas e n

las tomas de corriente: según ITC -MIE-BT 02 L

- Variador de t ens ión portátil : monofásico, regula-
ción continua, s in distors ibn de onda , con po tenc ia de sa-

lida m ínima 1 KVA , y tens ión regulable entre 0 y 250
vo l t i os .

11 .2 .- Establecimientos san i tarios

Comp renden los aparatos anteriores más los s i guientes :

- E lec t rodos según UNE 20-460-94, pa r a la med i-

c ión de la res i s tenc i a de ais lamiento de los su e los antie-
lec tros t á ticos : según p rocedimiento recomendado por la
Comisión Electro técnica Internac ional, con los valo res de
l a ITC-MIE-BT-025 .

- Medidor de fugas con esca l a de 1 mV : según nor-
ma UNE 20 613(I) y 20 615 (1) .

- Aparato comprobador de l v i g ilador y repetidor de l
quirófano: según ITGMIE -BT -02 5 , tant o en medida de
impedanc ia como de res i s tenc ia .

Med idor de res iste n c ias desde 0,05 ohm con fuen t e
de energía propi a: equipos que no le afecten en la medi -
c ión la res i s tenc i a de los cables de prueba .

- S i s tema de medic ión del tiempo de conmu tac ión
de l alumbrado de reemplazamiento: cronómetro automáti -

co que ap rec ie desde 0, 1 seg . y mida el tiempo a la falta
de la tensión de red y a s u restablec imiento .

- Equipo necesario pa ra verificar la continuidad de
los conduc to res activos : puede serv ir el equipo previsto
e n el medidor de res i s tenc i a desde 0,05 ohm con fu ente de
e nerg ía p ropia .

1 .- Rev isión

Se basará en la comprobac ión de las d isposiciones
establec idas en el Reglamento Elec tro t écníco para Baj a
Te ns i ón e Instrucciones Técnicas Complementarias, espe-
cialmente la ITC-MIE-BT-025, sobre prescripc iones par-
ticulares para las instalaciones Eléctr i cas en locales de
pública concurrenc ia .

Se tendrán en cuenta en la rea l ización de las revisio-
nes, las Ordenanza s Munic ipales, normas particulares de
la empresa sumini s trad o ra ofic ialmente aprobadas y las
normas UNE de obligado cumplimiento .

] . 1 .- Revis iones de carácter general .
Comunes a todo tipo de locales, se efec tuarán , cada

6 meses las s i guientes :

1 . 1 . 1 .- Comprobac iones v i sua les :
- Derivación indiv idual .
- Interruptor ge n eral automático .
- Cuadro general de distribución .
- Canalizaciones E léc tricas .

1 .1 .2 .- Mediciones :
-Res i ste nc ia de l a i s lamiento de la in s ta l ac ión e n tre

conducto res y entre conductores y tierra .
- Comp robac ión de los interruptores difere nciales .
- Continuidad de l conduc tor de p ro tecc ión en todas

las t omas de corri ente .
- Medic ión de l a res i s te ncia d e la puesta a tierra.
- Comprobación del a lumbrado de señal izac ión y

emergencia .

1 .2 .- Rev isiones de carácter específico .
Según los distintos tipos de locales de pública con -

currenc ia, se e fec tuarán .

1 .2 . 1 .- Locales de espectáculos, co n periodic idad se-
mestral :

- Comprobac ión de las líneas distribuido ras, cuad ros
secundarios de distr ibuc ión e interruptores omnipo l a res .

- Canalizac iones y dispos itivos de pro tecc ión en ca-
binas, escenarios, almacenes y talleres anexos .

- Distanc ia s de seguridad entre los apara t os Eléc tri -
cos y los elementos aje nos a la instalac ión .

1 .2 .2 .- Locales de r eunión , y esta blec imientos sanita-
nos sin qu irófanos ni UVI's, con periodicidad semestral :

- Comprobac ión de las líneas di stribuido ras, cuadros
secundarios de distribuc ión e interruptores omnipo l a res .

I .23.- Establec imientos sanitarios, con quirófanosy
UVI's :

1 .2 .3 .1 .- Con periodic idad semanal :
Comprobac ión v i sua l de l co rrec to estado de funcio-

namiento de l dispos itivo de v igila n c ia de ais l amiento, así
como de los dispos itivos de protecc ión .

1 .2 .3 .2 .- Con periodicidad mensual :
- Comprobación del monitor de detección de fugas .
- Revisión de las tomas de corriente y cables de conexión .
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- Comp r obación de l a p ro tecc ión diferenc ial .
- Medida de la resistencia de los conductores de pro-

teccióñ .
- Med ida de la resis ten c i a de los condu c tores de

equ ipo ten c ialidad y de las conexi ones de equip o ten -
c i a lidad .

- Comprobac ión de funcionamiento de los suminis-
tros comp lementarios .

- Comprobac ión de la continuidad de los conduc to-
res activos .

- Medida del ais l amiento de los conductores ac tivos
y tierra en todos los c ircuitos .

- Med ida de ai s lami ento de la alimen tac i ón de la
l ámpara de q uir ófa no .

1 .2 .3 .3 .- Con pe ri odic ida d trimestral :
- Comprobac ión de la resi s tenc i a de ai s l amien to de

los s u e los antielec trostáticos .
- Medida de la cor riente de fuga de los aparatos de

uso méd ico .
- Medida de la res i s tenc i a de puesta a tierra .
- Comprobac i ón de l as medidas con tra el riesgo de

incend io o expl osión .
- Informe y extracto de los contro les reflejados en e l

lib ro de manteni miento de cada quiró fano .

ANEXO V

COMPROBA CIONES A REALIZAR
POR LAS ENICRE 's

V1.- Co ntrol de instala c ione s interiores por
ENICRE . Contro les generales .

* Caj a genera l de p ro tección (MIE BT 0 12) .
- Precintable y con g rado de pro tecc i ón co rrespon -

d iente a su emplazam iento (MIE BT 0 12 , 1 .2 .) .
* L ínea repartido r a (MIE BT 0 13) .
- Conducto res ai s l ados en e l interi or de tubos empo-

tr ados (MIE BT 0 1 4, 1 . 1 1) .
- Conductores a is lados en e l interior de tubos en

montaje super fic ial ( MIE BT 0 14 , 1 . I . 1) .
- Ca nalización prefabricada (MIE BT 07 4 , 11 . 1 ) .
- Co nduc to res ais l a d os con cubie rt a me tá lica en

montaje superfi c ial (MIE BT 0 1 4, 1 . 1 . l ) .
- Diámetro del tubo (MIE B7' 0 1 3, 1 . 1 . 1 ) .
- Secc ión de los conduc tores (MIE BT 01 7, 2 . 1 .2) .
- Long itud de l a línea (MIE BT 017 ) .
- Caída de t e nsión (MIE BT 0 1 3, 1 1 .2) .
* De r ivac iones individua les (MIE BT 0 1 4) .
- Conductores a i s lados en el interior de tubos empo-

trados (MIE BT 0 14, 1 . 1 .1)
. - Conduc t o res ais lados en e l interior de tu bos en

mon taje superfi c i a l (MIE BT 014, 1 .1 . 1 ) .
- Canal izac iones prefabricadas . Dimensiones (MIE

BT0J4 , 1 . 1 .1) .
- Conduc tores ais l ados con cubie rta me tá lica en

montaje supe rfic ia l (MIE BT 014, 1 .1 .1) .
- Diámetro del tubo (MIE BT 014, 1 . 1 .1) .
- Sección de l os co ndu c to res (MIE BT 01 4, 1 .2) .
- Longitud de la línea (MIE BT 014 ) .
- Caída de tens i ón (MIE BT 0 1 4, 1 .2) .
* Contado res (MIB BT 0 1 5) .
- Calibre de l os fusibles seguridad (MIE BT 0 1 5, 1 . 1 ) .
- Po tencia p r ev ista (MIE BT 105, . 1 . 1 ) .

- C lase fusibles seguridad (MIE BT 0 1 5, 1 . 1 ) .
- Cond ic i ones ge nera l es del local (MIE BT 0 1 5, 13) .
* Di spos itivos privados de mando y protección (M IE

BT 0 1 6) .
- Interruptor genera l au tomático de corte o m n ipo lar

(MIE BT 0 1 6 1 .1) .
- Di s posi tivos de p ro tecc ión de cada c ircu i to interior

(IvIdE BT 0 1 6, 1 1) .
- Interruptor diferencial (M1F. BT O ] 6, 1 .2) .
- Cana lizaciones independientes para cada circuito

(MIE B T 106, l . l ) .
* Prescripciones generales (MIE BT 0 1 7, 018, 0 1 9,

020, 021 . 039) .
- Secc ión de los conductores de la distribución inte-

rio r (MIE BT 0 1 7, 2 . 1 .2)
. - Longitud delos c ircuitos in ter i ores (MIE BT 017 ,

2 .1 .2) .
- Ca ída de tensión de l os circuitos in teriores (MIE

BT 0 1 7, 2 .1 .2) .
- Secc i ón de los conductores protección (MIE BT

O17, 2 .2) .
- Coord inac ión entre di spos i tivos de pro tecc ión

(MIE BT 020, 1 . 1 ) .
- P ro tección de las líneas der i vadas interiores (MIG

BT 020, 1 .3) .
- Intecr uptoresomnipo l ares para recep tores con po-

tencia supe rior a] 000 W (MIE BT 017, 2 .6) .
- Identificación de los conductores (MIE BT 017, 2 .9 .3) .
- Sis tema de ins ta l ac ión (MIE BT 0 ( 8, I) .
- C lases de tubos protectores (MIE BT 0 1 9, l .l) .
- Diámetros d e los tubos p rot ectores (MIF. BT 0 19, I .Z)'.
- Núm . conductores y sección q ue se i ncluye en el

mismo tubo (MIE BT 0 1 9, 1 .2) .
- Protecc i ón contra sobre inten si dades (MIE BT 020, 1 . 1 ) .
- Si tu ac i ón de los dispositivos de pro tección (MIE

BT 020, 1 .2) .
- Cuadro de distribución en ori gen (MIE BT 020, 1 .4) .
- Pro tecci ó n contra contactos direc tos (MIE BT 021, 1 ) .
- Sistema de protección contra contactos indi rectos

(MIE BT 02 1 , 2) .
- Tornas de tierra. Na turaleza de los elec trodos . Cla-

se (MIE BT 039, 6 . 1 ) .
- L ínea de enlace con tierra, cond uc t or, ti po, sección

(MIE BT 039, 8 . 1 ) .
- Línea principa l de tierra, conductor, tipo, sección

(MIE BT 039, 8 . 1 ) .
- Deri vac i ones de l a línea prin c ipa l de tierr a . Co n -

duc tor , tipo, seccio nes (MIE BT 039, 8 .1) .
- Continuidad de los conductores de protección

(MIE BT 039, 3 .4) .
- Sepa ración entre las tomas de tierra de l as ma'sas

de B .T. y las de las masas de C .T. (MIE BT 039, 9) .

V .2.- Control in s ta lac ion es interiores po r
EN ICRE. Con troles específicos .

* Clas if i cación del local (MIE BT 025, l) .
- Local de espec tácu los (MIE BT 025, I . 1 ) .
- Loca l de reunión (M IE B 'T 025, 1,2) .
- Estab l ec im iento sanitario (MIE BT 025, 1 .3) .
* A lumbrados es pecia les (MIE BT 025 . 2) .
- A lumbrado de erncrgencia . T ipo y estado (MIE BT

025, 2 . 1 ) .
- A l umb rado de señalizació n . Tipo y estado (MIE

BT 025, 2 .2) .
- Alumbrado de reemplazamiento . Tipo y estad o

(MIE BT 025, 2 .3) .
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- Cuadro de mando y protección de l alumbrado es-
pec i al (MIE BT 025, 4) .

- Voltímetro c l ase 2,5 e n cuadro alumbrado es pec i a l
(MIE BT 025, 2 . 4) .

- Líneas indiv iduales para alumbrado es pecia l (MIE
BT 025, 4) .

- T ipo de intens idad interruptores automá ticos de
p ro tecc ión de las l í neas de alumbrado especia l (MIE BT
025 , 4) .

- N° de puntos de luz de alumbrado espec ial ser v idos
por una l ínea (MIE BT 025, 4 ) .

- Cana lizac iones independientes pa ra alumbrado es-,
pec ial (MIE BT 025 , 2 . 4) .

* Fuentes p ropias de energía (MIE BT 025, 3) .
- Constitución, ca pac idad (MIE BT 025, 3) .
* Su mini s tro complementario (Art . 1 3, b ) .
- Co ndic iones de l suministro (Soco rro, rese rva, du-

plicado) (A rt. 13,b y 14) .
* P rescripciones de carác ter gen e ral (MIE BT 02 5 , 4) .
- Acome tida indiv idual al local (MIE BT 025 , 4 .a) .
- Cu adro gen e ra l de distribuc ión situado a ]a e n trada,

de la acometida (MIE BT 025 , 4 . b) .
- D ispos it ivo de mando y p rotecc i ó n . Tipo intensi-

dad (MIE BT 025, 4 .b) .
- Apa ratos de con sumo mayor de 1 5 A, a l imen tados

desde l os cuadros princ ip a l es o secundari os (MIE BT
025, 4 . H ) .

- Cuadros genera les de di stribuc ión y cuadros secun -
darios. S ituac i ón . Ca rac terís ti cas de l os recin tos (MIE
BT 025, 4 .c) .

- Tipo de canalizac iones (MIE BT 025 , 4 .fl .
- D ispos iti vos que impidan la pos i b ilidad de co-

nexión por dos fuentes de a limentación distintas (MIE BT
025, 4.g) .

* Loca les de espectáculos (MIE BT 025,5) .
- L íneas que par ten de l cuadro general de distribu-

ción (MIE BT 025, S .a) .
- T ipos de interrupto res (omnipolares o no) con los

que se accionan las l í neas p rincipales que parten de l cua-
dro (MIE BT 025 , Sa) .

- Cuadro secundario de dis trib u c ión en escenar io y
a nexos . Características (MIE BT 025, 5 . a) .

- Cuadro secundario de di s tribuc ión en cabin a c íne-
ma tográfi ca o de proyecto r es pa ra a lumbrado. Caracte-
rísticas (MIE BT 025 , 5 .b) .

- Tipo ins talación en cab inas y escena rios (MIE BT
025, 5 .b) .

- Tipo dispositivos de protecc ión en cuadros secun -
dar ios, cab inas y escen ario (MIE BT 025 , S .b) .

- Ca na lizaciones móv iles en cabinas y escena rios .
Tipo de conduc to res (MIE BT 025, S .b ) .

- Clase de receptores portátiles en cabinas y escena-
r ios (MIE BT 025, S .e) .

- Loca les serv idos por cuadros de di s t r ibución inde-
pendientes . Características (MIE BT 025 , 5 .d) .

- Res i s tenc ias, reos tatos, e t c, para juegos de luz u
otros usos . (MIE BT 025 , S .e) .

* Locales de reun ión (MIE BT 025,6 ) .
- L íneas i nde p e ndien tes, con corte omnipo l a r para

los loca les o dependenc ias (MIE BT 025, 6 .a) .
* Establecimientos sanitarios (MIE BT 025, 7 ) .
- T i po instalación en sa las de anes tes ia ( MIE BT

025, 7) .
- Aparatos médicos, partes bajo ten s ión mayor de 50

V , no a i s ladas, acces ib les fácilmente (MIE BT 037 , 1) -
Insta l ación de apa ratos de Rayos X (MIE BT 037, 2Y .

- Ten s iones (MIE BT 037, 2) .
- Au totran s formador de regulación (MIE BT 037, 2) .
- Inte rrupto r exc lu s i vo debidamente seña lizado, aun

en la oscuridad, y fác ilmente acces ible (MIE BT 037, 2) .
- Seña l izac i ón indicado ra de los aparatos que func io-

n a n baj o A . T . de un mismo gene rador (IVtIE BT 037, 2) .
- Ca n a lizac iones A .T . inacces ibles en a p a ratos de ra-

yos X con tens ión has ta 250 KV c res ta (MIE BT 037, 2)_

- Apa ratos rayos X . Di s pos i tivos y medidas dc pro-
tecc i ón gen e r ales (MIE BT 037, 2) .

- Homo logac i ón con normas nac i ona l es o internacio-
nales de l equipo quirófano (MIE BT 025, 7 .] ) .

- Pues ta a tierra de protección en quirófanos . Tipo
conductor, secciones (MIE BT.025, 7 . L L ) .

- Conex ión de equipo te n c i a lidad de las masas metá-
licas accesibles en qu i rófano (MIE BT 025 , 7 . I . I ) .

- Iden tifi cac ión de l conduc tor de protección (color
amaril lo-verde) en quirófano (MIE BT 025, 7 . 1 . 1 ) .

- Emba rrado de equipo tenc ialidad (EE) (quirófano)
(MIE BT 025, 7 . 1 . 1 ) .

- Embarrado de pro tección (PT) (quirófano) (MIF,
BT 025 , 7 . 1 . 1 ) .

- Tipo de conductor unión entre embarrado de
equipo tenc ia lidad (EE) y pu esta a tierra de protecc ión
(PT) . Secc i ón del m ismo (MIE BT 025, 7 . 1 .1) .

- Dife re ncia de po t enc i a l entre masas metálicas acce-
s i b les y emba rrado de equipo tenc ial i dad (MIE BT 025,
7 . 1 . 1 ) .

- T r ansformador de a is l am iento para u sos médi cos,
en quiró fano . T ipo . Carac ter í s ticas (MIE BT 025, 7 . 1 .1) .

- Protección de l tran s form ador de ais lamiento contra
sobre inten s idades y de sus circu i t os derivados. Coordin a-
ción de las pro tecc iones (MIE BT 025, Z L l ) .

- Moni tor de detección de fugas de corriente, en qui -
rófano (señ a lizac ión óptica roja) . Características ( MIE
BT 025, 7 . 1 . t) .

- Cuad ro de mando y protección de cada quirófano .
S i tuac ión , acces ibilidad . D ispos itivos que en é l se h a l lan
(MIE BT 025, 7 . 1 . 1 ) .

- Cuadro de a l arma del mon itor . Situación, vis ibili-
dad , acces ibilidad (qui ró fano) (MIE BT 025, 7 . 1 .1) .

- Dispos itivos de p ro tecc ión di ferencia l en quirófa-
no . T ipo y características (MIE BT 025, 7 .1 . 1 ) .

- Protecc ión dife renc i a l en circuitos con transforma-
dor de a i s lamiento (MIE BT 025, 7 . 1 . 1 ) .

- Pequeñas tens i ones de seguridad e n quiró fano . Va-
lores (MIE BT 025 , Z L 1) .

- Sumini stro de reserva. Características (MIE BT
025, 7 . 1 .2)

. - Suministro espec ial complementario (para láinpa-
ras quirófano y equipos de as isten c ia vital) . Cáracterist i-
cas . Tiempo de entrada en se rv icio (MIE BT 025, 7 . 1 .2) .

- S i s tema de ventilación de gases en quirófano (MIE
B T 025, 7 .1 .3) .

- Características de l sue lo de l quirófano (MIE BT
025, 7.13)

. -Identificac ión condu c to res (co lo res) (MIE BT 025 ,
7 .1 .6) .

* Contro l y medición en quiró fanos (MIE BT 025, 7 . 1 .4) .
- Funcionamiento de las med i das de protección (MIE

BT 025, 7 .1 . 4) .
- Continuidad de los conductores act ivos y de los co nduc-

tores de protección y puesta a tierra (MIE BT 025, 7 .1 .4) .
- Resistencia de las conex iones de los conductores de

p rotecc ión y de las conexiones de equipo t e n c ial i dad (MIE
BT 025, 7 .1 . 4) .

- Res i s tenc i a de ai s lam iento entre conduc t o res act i-
vos y tierra en cada circuito (MIE BT 025, 7 .1 .4) .

- Resistencia de p ues ta a tierra ( MIE B T 025,
7 . 1 .4) .

- Res i s ten c ia de ais lamiento de suelos antielectrostá-
ticos (MIE BT 025, 7 .1 .4) .

- Funcionamiento de todos l os sumin is tros compl e-
mentarios (MIE BT 025, 7 . 1 .4)

. - Controldel di spositivo de vigil ancia de a i s lamiento
y de l os di spos iti vos de p ro tecc ión (MIE BT 025, 7 . 1 .4) .

- Libro de mantenimiento (MIE BT 025 , 7 . 1 .5) .

Estos co ntroles se ind ican con ca rác ter obliga tor i o
pero no exc luyen t e de otros, que en apl i cac i ón de normas
o como resul tado de la experienc ia, se juzgu e necesar io
realiza r .
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A N E X O V I

GUTA DE DEFECTOS EN LOCALES DE
PÚBLICA CONCURRENCIA

TIPO DE INSTALACION : Locales Pública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : MI BT 02 5
PARTE A INSPECCIONAR : Alumbrados Especiales, Emergencia,

Señalización, Reemplazamiento

REFE- C601G0 PAR . VARIABLES A DESCRIPCI ÓNDEL CLASIFICACIÓ N

RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRITICO MAYOR MENOR
MI BT 025 .2 1 , 3 UTILIZACI N -Alumbrado Emergencia :

Inexistencia de a l umb rado de
emergenc i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (
No entra en f u nc io nam iento a l
p roducirse e l fallo de l alumb r ado
ge ne ral o pa rcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
No ent ra en funcionamiento
cuando la tens ió n del a l umbrado
general o pa r cia l es meno r al 70 %
de su va lor n o m ina l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- A l umb rado de señalizació n :
I nex iste n cia de l alumbrado d e
se ñ ali zac ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
No funciona de mod o continu o
mientras hay p úb li co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Alumbrado de reemplazamiento :
Inexistenc ia del alumbrado d e
re emp l azam i ento . X

M I BT 0212 1 , 3 TIEMPO DE - Alumbrado de emergenc i a :

FUNCIONA- Tiempo < 1 hora . . . . . . . . . . . . . . X
MIENTO

- Alumbrado de señalización :

No permanece en funciona -
m iento durante to d o el ti emp o
que e l loca l pe rma n ezca con

Xpúblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- A lu mbrado de reemp lazam i ento :

Tiempo < 2 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
MI BT 0252 1 , 3 LOCALIZA- - Alum rado de emergencia :

CIóN No se hal la instalado en :
Sa li das de locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Se ñ ales de i ndicación de d irecció n
de sali da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Cuadros pr i ncipales de d i str i-
b u ció n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Acceso al cuadro principal . . . . . . . . . . X

- A lumbrado de se ñ a li zación :
No se halla instalado en :
P u e rt as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Pas ill os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Es ca leras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Sa li das de loca l es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Alumbrado de reemp lazami e n to :
No se ha ll a i nsta l ado en e l loca l . . . . X

MI BT 0252 1 ILUM I NA- - Intens idad < 5 lúmeres / m . . . . . . . . . . . . X

C16N DEL
ALUMBR4-
DO DE
EMERGEN -
CIA

M I BT 025 .2 2 ILUMINA- - Iluminac ión < 1 l ux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

CI bN DE L
ALUMBRA-
DO DE SE -
ÑALIZAC16N
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TIPO DE INSTALACIÓN : Locales Pública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : MI BT 025
PARTE A INSPECCIONAR : Alumbrados Especiales, Instrucciones

Complementarias, Locales que
necesitan Alumbrad o Especia l

REFE - CODIGO P AR. VARIA BL ES A D E SC R IP CIá N DEL CLASIFIC A C16 N

RE NCIA RF CONTROLAR DEF E CTO CR iTI CO 1 MAYO M E NO R
R

MI BT 025 . 2 .4 1 LUMINARIAS - N o se emp lean lámpa ras de

TIPOS i ncandescenc i a o f lu orescenc ia
c on d i spos itivo de encendido
insta n t án eo . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

M I BT 0252 .4 2 CUADRO - Cuando no se emp l een apa rato s
CENTRAL autónomos :

Está bajo la po sib le in te rve nc ió n
del pú b lico . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ._ . ._ X

MI BT 025 .2 .4 3 PR O TEC- - L as lineas q ue a li menta n

C I ÓN DE directamente a lo s ci rcu itos -

LI N EAS ind iv idu a les de l as lámparas n o

están protegidas me dia n te in te -

rru ptore s aut o m át ic o s de In < 1 0
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

M I BT 025 .2 .4 3 PUNTOS DE - Una mi sma l í nea a limenta m á s

LUZ de 12 pu ntos de lu z . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Con má s de u n pu n t o de lu z n o

ex is t en al m enos 2 lín ea s . . . . . . . . . . . X

M I BT 02 52 .4 4 D I S TANC I A - Sobre p a redes o emp ot r adas :

ENTRE Distancia a o t ras c ana lizacion e s
CANAL I ZA - elé ct ric a s < 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

C I O NE S

M I BT 02 5 2.5.1 1 AL U MBRA- - En locales de reunión c o n

D O DE capacidad pa r a 300 pe r sonas ,

EMERGEN - l oca les de espe ctáculos o

CIA esta bl e cimie n t os sanitarios :
N o e xi ste . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . X

Es in s u fi ci e n te . . . . . . . . . . . . . . . . . X

M I BT 0 25 .2 . 5.2 1 A L UMBRA- - En estacionam ientos subte-
DO DE SE - rr áne os de vehiculos, teatros

yÑALI ZAC IÓN cines en sa la oscu ra , gra n de s
es tabl eci mie ntos comerci al es ,

casi no s , hote les , esta bleci m ie n -

t os sanitarios y cu a l q uie r loc a l

d o nd e, p udiendo p roducir s e

ag lo mer a ciones d e público e n
h o ras o lugares en qu e la ilumi-
n a ció n nat ura l de luz sola r n o

se a s u fici ente par a pro p orcion a r
en e l ej e d e los pasos p rin ci-

p a le s una il um in a ción míni n i a d e
1 I UX :
N o exis le . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Es insuficienie__ _ . . . . . . . . . . . ._ .__ X

M I BT 025.2 .5.3 1 A LUMB R A- - E n q uiró fa nos, salas de cur a y

DO DE uni d a d es de vi g il a nci a inte nsi va

REEMP L A- de est ableci m iento s sa nit arios :
ZAM I ENTO N o existe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
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TIPO DE INSTALAC I ON : Locales Pública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENC IA : MI BT 02 5
PARTE A INSPECCIONAR : Prescripciones de Carácter Genera l

REFE- C ÓOIGO PAR VARIABLES A DESCRIPCIONDEL CLASIFlCACI Ó N

RENCIA RE CONTROLAR DEFECTO CRITICO MAYOR MENO R

MI BT 0 25 .4 1 ACOMET I DA - No d ispone de a cometida

I NDIV I DUAL i nd ivi dua l consti tuyendo el loca l
un edificio independiente, o
cuando la poten ci a insta lada lo

re qu iere . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . X

MI BT 025 .4 2 ,3 CUADRO - No ex i ste u n d is p o s it ivo de
GENERAL mando y protección lo más ce r -

DE ca posible de la entrada de l a

DISTRIBU- acometida o der ivac ió n i nd idual . . X

CION - I nstalado en l oca l o re ci nto a l
q ue tenga acceso el público . . . . . . . X

- No se ha ll a separado de l ocale s
o dependencias con r i esgo de
i ncendio o de p áni co por med i o

de e lementos ade c uad o s . . . . . . . . : . . . X

- Para consumos de aparato s
re cepto re s > 15 A , la a li men -

ta ción no es d i recta desde u n
c uadro general o secu n dario . . . . . . X

MI BT 025 .4 4 IDENT I FICA- - No llevan p l aca i ndicadora de l

C 16N DE circuito a que pe rt enecen . . . . . . . . . . . X

I NTERRUP-
TORE S

MI BT 025 .4 5 C I RCUITO - El corte de corriente en u na lí ne a

DE ALUM - secundaria afecta a más de l a

BRADO tercera parte d e i to ta l de

lámparas in sta la das . . . . . . . . . . . . . . . X

M I BT 025 .4 6 CANAL I ZA- - Estando d irectame nte sob re

C IONES pared :
V n < 1 0 00 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
E l c ondu ctor n o es armad o . . . . . . . . X

- Bajo tubos y can a l es p rotect ores :

Vn < 7 50 V ( 5 0 0 V en cana les
p ro tecto res no a lc anzab l es ) . . . . . . . . X

Es propagad or de la Ilama . . . . . . . . . . X
- En h uecos de l a construcción :

Vn < 7 50 V ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
N o llevan cu b i e rta de p ro tecc ión . X

M I B T 025 . 4 7 ALIMENTA- - No ex i sten d i spos i t ivos q u e
C i6N impidan la alimentación simul-

tánea po r d os fuentes de a li-

mentación, indepe n d ientes e ntre
si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

TIPO DE INSTALACIÓN : Locales Pública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : MI BT 025
PARTE A INSPECCIONAR : Fuentes propias de energía . Tipos,

Accionamiento, Capacidad, Potencia
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TIPO DE INSTALACION : Locales P ública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : M I BT 02 5
PARTE A INSPECCIONAR : P rescripciones Complementa rias,

Espectáculos

REFE - C DIGO PAR . VARIABLES A DESCRIPG NDEL CL4SIFICACI N
RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRITICO MAYpR MENO R
MI BT 02 5 . 5 1 CUADRO - No hay instaladas , a pa rtir de l

GENERAL cuadro general de d i stri buc ió n ,
lineas d istri b u idoras generale s
acc i onadas por interr uptore s
o mn ipol ares para : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Sa l a de públ i co .
Vest(bulo , esca lera , pas ill o s
Escenario .
Cabinas cinematográ fi cas o d e
proyectores pa r a a lum brado .

MI BT 025 . 5 2 DEPENDEN- - Proteccione s
CIAS El cuad ro secuntlario de dis-
ESPECIA- tr ibuci ó n no cont ie ne lo s
LES interruptores , conmutadores , et c
(CABINAS que sean p re cisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
CINE - Los dispos i t i v o s de protecció n
MATOGRÁ- contra sob rei nte nsidades no so n
FICAS , interruptores automáticos mag -
ESCENA- netot érmicos de se n s ib ilida d
RIOS Y AL- adecuada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
MACENES Y - Cana li zac i ones fij as :
TALLERES No se ut ili zan conduct o res rigi-
ANEXOS A dos a i slados bajo tu bos . . . . . . . . . . . . . . X
ESTOS) Los conductores son de Vn <

750 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
L os co nd u ctores no van bajo
t u bos p ro tectores no pro paga-
dores de Ilama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Cana lizac iones mó v iles : N o se
ut ili zan conductores de ais la -
m i ento reforzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Los receptores portátiles n o
po seen ais lam iento d e l a C l ase
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

MI BT 025 .5 3 CUADROS - Colocación :
SECUNDA- No se ha ll an en loca les i ndepen -
R IOS DE d ientes o en re cin to de materi a l
DI S TR I BU- inco mbust ib l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
CoN

MI BT 025 .5 4 INTERRUP- - No se utiliza el co rt e mediant
e C16N DE interruptor omnipolar para cada

INSTALA - una de las insta lac iones . . . . . . . . . . . . . X
CIONE S
E LÉ CTRI -
CAS EN CA-
MER INOS ,
ALMACE-
NES , TALLE -
RES , LOCA -
LES CON
RIESGO DE

•INCENDIO ,
REOSTA -
TOS , RESIS -
TENCIA S Y
RECEPTO-
RES MÓVI -
L ES EQU I P O
ESC É N I C O

M I BT 025 .5 5 RESISTEN- - No se encuentra n lo sufc ien-
CIAS temente alejadas de telones ,

bamba lin as , etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
- No llevan la p rotecció n

adecuada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
MI ST 025 . 5 6 ALUMBRADO - No es completado por u n

GENERAL alumbrado de señalizació n . . . . . . . . . X
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INSTALACION : Locales Pública Concurrenci a
INSTRUCC I ONES DE REF ERENCIA : MI BT 02 5
PARTE A INSPECCIONAR : Prescripciones Complementarias,

Locales de Reunió n

REFE - CODIGO PAR . VARIABLES A DESCRI PC IONDEL CLASI FICACI O N

RENC IA RF . CONTROLAR DEFECTO CR I TICO MAYOR ME NO R
MI BT 025.6 1 LINEAS - No ex isten Ilnea s distribui d or a s

DISTR I BUI- ge n er a l e s a pa rtir del cu a dr o
DORAS EN ge n er a l pa ra cada uno de lo s
LOCAL ES si g ui entes g ru pos o depe n-
DE den cias : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
REUN ION Sa las de venta o re unión, po

r plantade l edificio .
Escapa rat es .
Almacenes .
Talleres.
P a sillos , escaleras y ves ttbulos .

- .EI accion a miento de l as Ilneas
no se reali za m edi a nte inte-
rru tores o m nipola ~es . . . . . . . . . . . . . . . . . X

r re ncia
INSTRUCC IONES DE REFERENC IA : MI BT 02 5
PARTE A INSPECCIONAR : Prescripciones Complementarias,

Establecimientos Sanitario s

REFE- COOIGO PAR VARUlBLESA DESCRIPCIONDEL CLASIFICACI Ó N

RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRITICO MAYOR MENO R
MI BT 025Y 1-1 1,3 MED I DAS - Ex i st i endo qu irófan o en e l

DE PROTEC - edific io , el sum i n ist ro no es
CIó N trifásico con conductor neutro y
QUIROFA- conducto r de protección . . . . . . . . . . . . . X
NOS - E l conductor neutro y el d e

protección no son de Cu y n o
están aislados en toda l a
instalació n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . X

- Las masas metálicas no s e
hallan conectadas a través de
un conductor de proteccion a u n
embarrado común de puesta a
tierra de protecció n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- Dicho embarrado no se hall a
conectado a la puesta a tierra
general de l edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- I mpedancia entre el embarrado y
conex i ones a masa > 0 ' 2 f2. . . . . . . . X

M I BT 0257 1 1 4 CONEX I O- -Fa lta de cónex ión de las pa rte
s NES DEmetálicas ac ce sibles al embarrad o

EQUIPO- de equ ipotencili dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
TENCIA- - No se hallan conectadas todas la s
LIDAD pa rtes metálicas accesibles a l

embarrado de equipotencialidad
, medianteconductores de Cu

aislados e independientes . . . . . . . . . . . . . X
Impedancia entre partes metáli -

cas y embarrado de equipoten -
cialidad (EE) > 0 1 ohmios . . . . . . . . . . . . . X

- Los conductores de equipo -
tencialidad y los de protecc i ón n o
son : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
De color amarillo-ve rd e
De C u

- La unión de EE con PT se lleva
a cabo condoncutor de S> 16 X

mm Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- La diferencia de potencia l
entre las pa rtes metálicas y EE >
10 mV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
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T IPO DE INSTALACION : Locales Pública Concurrencia
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : MI BT 025
PARTE A INSPECCIONAR : Prescripciones Complementarias,

Establecimientos Sanitario s

REFE - CODIGO PAR . VARIABLES A DESCRIPC16NOEL CL4SIFICAC16N

RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRÍTICO MAYOR MENOR

MI BT 025711 5 SUM I NIS- - T rensfo r mado r
: TRO A TRA- Cada quirófano no posee u n

V ÉS DE t r ansfo r mador de a is l amient o
TRANSFOR- como m(nimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
MADOR DE No hay una apropiada protec-
AISLAMIEN- ci ó n contra sobreintensidades

TO de l transformador de a i s -
lamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
No hay adecuada p rotecc ió n
contra sob re intensidades de l

ci rc u ito alimentado por e l
tra nsformadordea i slamiento. . . . . X

El circuito secunda rio tiene un a
tensión > 250 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • X
La potencia de transformador es

superior a 73 KVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
- Mon itor de detecci ó n de fugas :

No se enciende luz roja y n o

actúa l a ala rma acúst ica cuan -
do :
a) Med i da po r i mpedanc i a : X

If > 2 mA pa ra Vn : 1 27 V.
If > 4 mA para Vn : 220 V.
b) Medida por resistencia : . . . . . . . . . . X

A islamiento < 50 . 000 o h m . . . . . . . . . . x
No p o see pulsador de detención
a l a r ma acú stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

No posee indicativo óptico (lu z
ve rde ), de func ion a miento

correcto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
- Cuadro de mando y protecció n :

N o existe un cuad ro por
qu irófano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

C olocad o dent ro de l q u iró fano . . . . X

L os eleme n t os internos de l
cuadro no están perfectament e
identi Flcad os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- C u ad ro de ala rma :
No visible o inaccesible . . . . . ._ . . . . . . X

Fuera de l qu i ró fa n o . . . . . . . . . . ._' . . . . X

MI BT 02571-1 6 PROTEC- - Dispositivos no alimentados po r

C ION transformador de aislamiento :
DIFEREN- No se emplean diferenciales d e

CIAL alta sensi bi l i dad pa r a p ro te c ció n .

i ndiv id u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
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Locales Pública Concurrenci a
INSTRUCCIONES DE REFERENCIA : MI BT 025
PARTE A INSPECCIONAR : Prescripciones Complementarias,

Establecimientos Sanitario s

REFE - CODIGO PAR . VARIABLES A DESCRIPCIbN DEL CLAS I RCAC I d N

RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRIT I CO MAYOR MENO R

MI BT 0257 1 2 7 SUMINIS- - No dispone de un suministro
TROS genera l de rese rv a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
C OMP L E- - N o d i spone de un sumin istro
MENTARIOS especial para lámpara de quiró

-fano y equ ip os de as i stencia
v ital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- El suministro especial necesita
m ás de 0,5 segundos pa ra
ent ra r e n servic i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- La lámpara de quirófano no e s
alimentada a trav és de un
t rasform ad or d e a isl a mi ent o de

l propio quirófano. . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . X

MI BT 025 7 1 3 1 MEDIDAS - Las zo nas de r iesg o no cumpl e n
CONTRA con M I BT 02 6 (Ver figura 2 M I
RIESGO DE BT025) . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . ._ ._ . . . . . . . . . . . . X
INCEND I O Y - Los suelos de los quirófan o s n o
EXPLOS16N son de mater ia l antie l ectro s -

tá ti co y re sisten cia > 1 M f2 ,

salvojustifcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- E l s istema de ventilación no ev i ta

concentraciones p e ligr osas de
gases ( anestesi a , etc .) . . . . . . . . . . . . . . X

MI BT 025.7 .1 .5 1 LIBRO DE - E l libro de manten i m iento no
MANTEN I - refleja que se hayan efectuad o
MIENTO l os controles reg l amen ta rios

re lat ivos a :
Funcionam ient o de med idas d e
p rotección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Conti nu idad de c o nductores
ac tiv os . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . ._ . ._ . X
Continuidad de conducto re s de
p ro tecc ión y puesta a t ie rra . . . . . . . . X
Res istencia con ex iones condu c-
tores de pro tección y de equ ipo -
tencia lidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Res isten cia aislamiento en
wr, ductoresactivos y tierra e n
cadacircuito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ X
Res istenc i a p uesta a tierra . . . . . . . . X
Resistencia aislamiento de sue-

l o s ant ie lectro s tá ticos . . . . . ._ . . . : . . . . . X
Funcionameinto de todos lo s
sum i n is t ros comp lementa rios . . . . . X
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TIPO DE INSTA LACION : Locales Pública Concurrencia
I NSTRUCCIONES DE REFERENCIA : Cap . 1 Art . 13 y 14 REBT
PARTE A INSPECC IONAR : Suministros especiale s

REFE - C Ó DIGO PAR . VARIABLESA DESCRIPC16NDEL CtASIFICACI6N

RENCIA RF . CONTROLAR DEFECTO CRÍTICO MAYOR MENOR
MI BT CAP I 1 SUMIN I S- - E n teatros , cinemat ó grafos ,

A rt 1 4 TRO DE SO - sa las de ba i le y t oda c lase d e
CORRO Y espect á cu l os p ú b li c os indepen -
FUENTE dientemente de su capac i dad :
PROPIA DE Inexiste n te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
ENERG(A Insuficiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

2 DESTI NA- - En cent ros de enseñ anza ,
DA A ALUM - b ibliotecas , cas inos y sa las de
BRADOS conferencias con capacida d
ESPECIA- super i or a 300 pe r so n as :
LES Inexistente . . . . . . . .,_ . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . X

Insuficiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ X
MI BT CAP I 3 SUMINIS- - En estadios y pabellones ~

A rt 14 TRO DE RE- depo rtivos , estaciones de viaje-
SERVA Y ro s , ae ro pue rtos ; estable-
FU ENTE cim i e n t os co mer ci a l es con g ra n
PROPIA DE afluencia de pú blico, ho sp ita l es ,
ENERGÍA c li n i cas , sanato rios y ambula -
DESTINADA torios :
A ALUMBRA - Inexistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
DOS ESPE - Insufciente . . . . . . ._ . . . . . . . . ._ ._ . . . . . . . . . X
CIALE S

MI BT CAP I 2 POTENCIA - Et suministro de socorro está
A rt 13 EN LOS limitado a una potencia re cep -

SUM . COM- to ra equ iva lente < 15 % del tota l
PLEMENTA - contratado pa ra el sumin i stro
RIOS norma l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

- E l s u m i nist ro de re se rva está
limi tado a un a pote n c ia recepto -
ra

~
equivalente < 50% del tota l

contratado para el suministro
norm a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X


